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HF+P GbR
Mandatstraße 1
(Rathaus am Marktplatz)
54470 Bernkastel-Kues

info@hfp-ing.de
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Prüf-Nr.:
T037/R23-164

Sachbearbeiter:
T/Schm/A

Aktenzeichen:
60-63-00481/2022-02

Datum:
01.07.2024

Bauvorhaben: Neubau Kinderarztpraxis mit 2 Wohnungen, Weißborr 3, 55743 Idar-Oberstein/Göttschied

Bauherr: Budau Familien KG, Mackenrodter Weg 5-9,55743 Idar-Oberstein

Sehr geehrte Damen und Herren,

als Anlage erhalten Sie geprüfte statische Unterlagen mit Prüfbericht Nr. T037 / R23-164/6 zum oben
genannten Bauvorhaben in 1-facher Ausfertigung zurgefl. weiteren Bearbeitung.

Die 1. Prüfausfertigung behalte ich bis zum Abschluß der Prüfung hier.

Die 3. Ausfertigung des Prüfberichtes habe ich an die Stadtverwaltung Idar-Oberstein weitergeleitet.

Mit freundlichep/Grüßep
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Hegger Freis + Partner GbR
Mandatstraße 1
(Rathaus am Marktplatz)
54470 Bernkastel-Kues

Gerichtsstand:
Bernkastel-Kues
Ust-ID:DE360082192

Geschäftsführer:
Dr.-lng. Frederik Teworte
Dipl.-lng. (FH) Günter Freis

Bankverbindung:
GENODED1KHK
DE58 5606 1472 0001 4303 87
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Bundesvereinigung
der Prüfingenieure
für Bautechnik e. V.

Dr.-lng. Frederik Teworte
Prüfingenieur für Baustatik

Prüfsachverständiger für Standsicherheit
Fachrichtung Massivbau

PSV-Listennummer: 99233
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Hegger • Freis • Partner

Mandatstraße 1
54470 Bernkastel-Kues
Tel.:+49(0)65319523-10
info@hfp-ing.de

Bericht über die Prüfung des Standsicherheitsnachweises

(

Prüfbericht-Nr.:

Prüf-Nr.:

BVS-Nr.:

Aktenzeichen:

6

T037/R23-164

468 RP 167470

60-63-00481/2022-02

Datum: 01.07.2024

T/Schm/A

Bauherrin/Bauherr: Budau Familien KG, Mackenrodter Weg 5-9, 55743 Idar-Oberstein,

Entwurfsverfasser: Architekturbüro Peter Ballat, Hauptstr. 9, 55758 Mittelreidenbach

Aufsteller: Romey Baustoffwerke, GmbH & Co. KG, Ochtendunger Straße 77, 56637 Plaidt
Weber Ingenieure, Richard Wagner Straße 42, 66424 Homburg/Saar

ci

1 Bauvorhaben:

2 Prüfauftrag:

3 Prüfumfang:

4 Tragwerk/
Bauart:

5 Unterlagen:

Neubau Kinderarztpraxis mit 2 Wohnungen
Weißborr 3, 55743 Idar-Oberstein/Göttschied

Der Prüfauftrag wurde erteilt am: 24.04.2023

gern § 15 BauuntPrüfVO
Standsicherheitsnachweis einschließlich Konstruktionszeichnungen auch hinsichtlich
der Feuerwiderstandsklasse der Bauteile gemäß DIN 4102 Teil4

Neubau eines 2-geschossigen Gebäudes in Massivbauweise mit
Stahlbetonflachdach. Aussteifende Wände und Decken sind vorhanden.
Gründung: Elastisch gebettete Bodenplatte, Fundamentbalken.

Weber Ingenieure
Konstruktionspläne:
Nr. 23071-B03c

Romey Baustoffwerke
Sonstige Unterlagen:
OG-Decke
Umbemessung Seite 1 bis 16
Detailplatten Seite 1 bis 33
Verlegeplan Nr. 57327002-e
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6 Berechnungsgrundlagen

6.1 Lastannahmen: gemäß DIN EN 1990 und DIN EN 1991 sowie gemäß Statik

6.2 Wesentliche Bauprodukte:

Mauerwerk nach Angaben
C 25/30
BST 500 S + M
Baustahl S235 JR (St37-2)

6.3 Baugrund und Grundwasserverhältnis:

angenommene Tragfähigkeit des Baugrundes: Sigma Rd = 550 KN/m2
angenommener Grundwasserstand [m ü NN]:

7 Fachrichtungen:

Baugrundgutachten: Liegt nicht vor

Massivbau Metallbau
Die Prüfung des (der) Bauteils (Bauteile)/Gebäudeteils (Gebäudeteile) der
Fachrichtung Metallbau, erfolgt durch den Prüfingenieur Dr.-lng. Claus Goralski,
82049 Pullach. Die Prüfergebnisse der einzelnen Fachrichtungen sind aufeinander
abgestimmt.

8 Prüfergebnis:

8.1 Entwurfszeichnung:

8.2 Standsicherheit:

0

Die geprüften Unterlagen stimmen mit den Entwurfszeichnungen nicht überein.
Auskragung Balkonüberdachung im OG = 3,0 m (statt 2,0 m).
Balkonauskragung im EG = 2,50 m (statt 2,0 m).

Bei Beachtung der Prüfeintragungen und Prüfbemerkungen bestehen gegen die
Bauausführung entsprechend den geprüften Unteriagen in statischer Hinsicht keine
Bedenken.

Soweit bei der Prüfung Fragen auftraten wurden diese mit dem Aufsteller der
statischen Berechung besprochen und erforderlichenfalls durch Austausch- bzw.
Ergänzungsseiten berücksichtigt.

Die Systemmaße der Standsicherheitsnachweise stimmen in den wesentlichen
Punkten mit den Abmessungen der beigefügten
Architektenpläne/Bauantragsunteriagen überein.

Falls die Positionspläne von den Entwurfsplänen abweichen, sind für die Ausführung
in statischer Hinsicht die Positionspläne/Ausführungspläne maßgebend.

Die Nachweise wurden geführt und die Standsicherheit ist nachgewiesen. Die
statische Berechnung konnte durch unabhängige Vergleichsberechnungen
entsprechend den gültigen Normen und Richtlinien bestätigt werden.

Bau-, Montage-, Transport- und Zwischenbauzustände sind nicht Gegenstand der
statischen Prüfung.

Es gelten auch die Anmerkungen der vorangegangenen Prüfberichte.

8.3 Baugrund:

Die Grüneintragungen in den geprüften Unterlagen sind zu beachten.
Die Grüneintragungen wurden besprochen und per mail am 01.07.2024 an den
Aufsteller geschickt.

Die Annahmen zum Baugrund und der Grundwasserverhältnisse sind durch
eine für Erd- und Grundbau kundige Person zu bestätigen.
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8.4 Abweichungen:

8.5 Einzelfall:

Von den nach § 3 Abs. 2 LBauO als Verwaltungsvorschrift (W-TB) bekannt
gemachten Technischen Baubestimmungen nach § 87a LBauO wird im wesentlichen
nicht abgewichen.

Eine vorhabenbezogene Bauartgenehmiung nach § 17a Abs. 2 LBauO und / oder
eine Zustimmung im Einzelfall nach §21 i.V.m. §18b LBauO ist nicht erforderlich.

8.6 Eignungsnachweis:

Ein Eignungsnachweis ist nach § 26 Abs. 1 LBauO (z.B. für geschweißte Stahl- bzw.
Aluminiumteile oder geklebte Holzbauteile) erforderlich:
Für die Schweißarbeiten muß die ausführende Firma den Eignungsnachweis (Klasse
EXC2) nach DIN EN 1090-2 besitzen. Der Nachweis ist rechtzeitig vor Beginn der
Stahlbauarbeiten vorzulegen.

8.7 Besonderheiten: Es sind keine Besonderheiten zu beachten.

8.8 Unterlagen:

8.9 Ergebnis:

Die geprüften Unterlagen sind nicht vollständig.
Folgende Unterlagen sind noch vorzulegen:
Konstruktionsplan OG-Decke

In statischer Hinsicht bestehen keine Bedenken gegen die Ausführung des (der)
Bauteils (Bauteile) / Gebäudeteils (Gebäudeteile):
bis EG-Decke

9 Stand der Prüfung:

Die Prüfung des Standsicherheitsnachweises ist noch nicht abgeschlossen.

Bauüberwachung

10 Unterschrift:

Der Prüfsachverständige wurde mit der bauaufsichtlichen Überwachung der
Bauausführung in statisch-konstruktiver Hinsicht gemäß § 78 LBauO beauftragt. Für
die örtliche Bauüberwachung bitte ich um rechtzeitige Terminvereinbarung. Bauseits
wird eine umfassende Überwachung der Konstruktion durch den Bau-/Fachbauleiter
(z.B. Tragwerksplaner) vorausgesetzt.

Bernkastel-Kues, den 01.07.2024

Dr.-lng. Frederik Teworte (verantwortlicher Prüfsachverständiflfer)/

c/ Friedhelm Schmitt (beteiligte Mitarbeiter/-innen) 0:"
^-0x K !crtQ

Frül:n?(i.'n;-;^' ^ BaustatiK
Massivbau
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